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Ahorro de Energía en Refrigeración de Edificios 

para Viviendas en Argentina 

 

Introducción 

Densas, vastas y complejas, las mega ciudades plantean desafíos de escala 

sin precedente a los planificadores y administradores urbanos, así como a 

aquellos responsables por la provisión de servicios básicos e infraestructura. 

Las ciudades sólo cubren un 0,4% de la superficie terrestre, sin embargo 

representan un 75% del consumo energético, un 80% de las emisiones de CO2 

y un 60% del uso del agua mundial. 

Los interesados en la ciudad conceden gran importancia a las consideraciones 

ambientales, y existe una clara aspiración a focalizarse en soluciones más 

sostenibles en muchos de los sectores de infraestructura. 

La energía más limpia y barata es la que no se consume. 

Por eficiencia energética, se entiende ï como ya se mencionara en otros 

estudios encarados por el Área de Pensamiento Estratégico; el de mantener 

niveles de servicio similares reduciendo significativamente el uso de energía.  

Esto puede alcanzarse de maneras muy variadas, mediante la instrumentación 

de medidas que involucren acciones tanto de la demanda como del suministro. 

Desde el punto de vista de la demanda, y siguiendo con el estudio sobre 

eficiencia energética iniciado en el trabajo anterior, la Cámara Argentina de la 

Construcción a través de su Área de Pensamiento Estratégico, analiza en este 

nuevo trabajo el ahorro energético en refrigeración de edificios para 

vivienda. 

De esta manera se completa el análisis sobre la valorización del ahorro que es 

posible lograr en Edificios de uso Residencial, mediante la sola acción de aislar 

las construcciones existentes a los efectos de evitar las pérdidas de energía 

que tienen su origen en el uso de materiales y técnicas constructivas que no 

tenían como prioridad el ahorro de energía. 

Si bien es cierto que resulta necesario efectuar una mayor inversión inicial para 

lograr una mejora energética, al igual que lo que sucedía con el ahorro 

energético en calefacción, es también cierto que resulta más económico 

mejorar la aislación de los edificios y casas que pagar la energía adicional 

necesaria que se utiliza, en este caso, para su refrigeración.  
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Así, desde el punto de vista del usuario, la aislación térmica no debería ser 

considerada como un gasto, sino una inversión a mediano plazo que requerirá, 

por parte de los distintos niveles de gobierno, de políticas específicas de 

subsidios e incentivos que sean capaces de promover las mejoras necesarias 

para lograr esa mayor eficiencia. 

Por último, también es necesario destacar la importancia de tomar esta 

problemática ï la mejora de la aislación edilicia -  en el mediano plazo, como 

una obligación para todas las nuevas construcciones a realizarse, incentivando 

la mejora mediante subsidios, premios y/o beneficios, dado que de este modo 

se evitaría en gran medida el consumo innecesario de recursos energéticos 

cada vez más escasos y costosos. 

 

Síntesis Metodológica 

Para estimar el ahorro de energía en verano, en esta parte del estudio 

analizaremos las toneladas de refrigeración (TR) necesarias para mantener los 

edificios de vivienda a temperatura interior de confort de 20º. 

En este sentido se consideró el comportamiento de verano para edificios tipo 

casa y tipo departamento, a través del cálculo del balance térmico. 

Para estimar la cantidad de viviendas se adoptaron, al igual que en el estudio 

para el comportamiento de invierno, los datos del censo 2001, tomando como 

hipótesis que todas las viviendas son acondicionadas para verano. 

Los modelos arquitectónicos considerados para ambas tipologías se 

corresponden con los considerados para el ahorro en invierno. 

Para el cálculo de la carga térmica total de verano (Qt), se tuvieron en 

cuenta: 

a- Carga térmica por conducción (Qc) 

b- Carga térmica por ventilación aportado por el aire exterior (Qa) 

c- Carga térmica por aporte solar (Qs) 

d- Carga térmica por fuentes internas (Qf) 

e- Carga térmica por otras fuentes (Qo) 

 

Qt = Qc + Qa + Qs +Qf + Qo 

a- Carga térmica por conducción: Se tiene en cuenta la envolvente del 

edificio 

 

Qc= (text ïtint) x × Si x ki 
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text = temperatura exterior 

tint = temperatura interior de diseño 

Si = superficie de cada elemento de la envolvente  

ki = transmitancia térmica de cada elemento de la envolvente 

 

b- Carga térmica por ventilación aportado por el aire exterior 

 

Qa = qr x P x ( 0,25 x (text ïtint) + 0,61 x (Hext ï Hint)) 

 

qr = caudal de aire de renovación 

P = cantidad de personas 

Hext = Humedad específica exterior  

Hint = Humedad específica interior 

 

c- Carga térmica por aporte solar 

 

Qs = Sv x Rs x Fs 

 

Sv = superficie vidriada sobre la fachada expuesta a la mayor radiación 

Rs = máxima radiación solar  

Fs = factor de exposición solar 

 

d- Carga térmica por fuentes internas 

 

Qf = Qp+Qeq+Qilum+Qofi 

 

Qp = aporte de calor por las personas 

Qeq= aporte de calor por equipos como computadoras 

Qilum= aporte de calor por iluminación interna 

Qofi= aporte de calor por otras fuentes internas 

 

e- Carga térmica por otras fuentes 

 

Qo = % (Qc+ Qs) 

 

 

El factor que afecta al comportamiento térmico de edificios en el período estival 

es la transmitancia térmica k, que se define como la cantidad de calor que 

transmite un cerramiento en estado de régimen, por metro cuadrado de 

superficie,  por hora  y por gradiente unitario de temperatura entre los 

ambientes interior y exterior. 
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Por este motivo se consideraron los balances térmicos para tres hipótesis: 

1- Sin aislamiento térmico en la envolvente de los edificios 

2- Con aislamiento en muros y techos  

3- Con aislamiento en muros, techos y utilizando vidrios con cámara de aire 

DVH. 

La aislación  en muros corresponde a la incorporación de lana de vidrio y 

revestimiento de placa de yeso. 

En cuanto a la aislación de los techos se consideró el agregado de placas de 

poliestireno expandido de 40mm de espesor. 

A medida que las superficies son más aisladas, su k disminuye y por lo tanto el 

requerimiento de toneladas de refrigeración necesarias para mantener los 

volúmenes a temperatura de confort, también disminuyen. 

La tonelada de refrigeración (TR) es la cantidad de calor constante necesario 

para derretir una tonelada de hielo en 24 horas. 

Para la temperatura exterior, se utilizaron los datos estadísticos suministrados 

por el Servicio Meteorológico Nacional para cada provincia. 

Se consideraron las temperaturas medias máximas en el período 1981-1990 

para las ciudades capitales de provincia. 

Para la determinación de la humedad específica exterior se utilizó el diagrama 

psicométrico donde se ingresó con la humedad relativa asociada a cada 

temperatura. 

En cuanto a la radiación solar, varía con cada hora del día y también a lo largo 

de los meses del año. Dado que en nuestro país existen a temperaturas 

estivales similares, variaciones por latitud, altitud, ó amplitudes térmicas muy 

diferentes, se hace necesario adoptar hipótesis que permitan tratar a la 

radiación solar como una constante. 

A tal efecto se consideró una radiación de 370 w/m2 sobre la superficie vidriada 

sobre la fachada Norte de cada una de las tipologías. 

Se adjuntan en el anexo las tablas con los datos meteorológicos, el diagrama 

psicométrico y la planillas con los balances térmicos. 
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Procedimiento de Cálculo 

De las planillas de los balances térmicos para verano para cada tipología (casa 

ó departamento), para cada provincia y para las distintas condiciones de 

aislación (muros y techos ó muros, techo y cambio de vidrios), se obtuvieron 

las toneladas de refrigeración (TR) necesarias para mantener una temperatura 

de confort interior de 20º en cada caso. 

Con estos datos se confeccionó la planilla del cálculo de las TR necesarias 

para todo el país: 

  
a b 

 
TR necesarias sin aislamiento 

Provincias  

Total 
Viviendas 

(INDEC 
2001)  

Total 
Casas 
(INDEC 
2001)  

Total 
Dptos. 
(INDEC 
2001)  

Sistema 
Constructivo 
Tradicional  

TR 
unit 

(casa) 

TR total 
(casas) 

TR 
unit 

(dpto) 

TR total 
(dptos) 

TR total 
(casas+dptos) 

  Unidades  Unidades  Unidades    c d=axc e f=exb g=d+f 
Capital 
Federal  962.937 237.827 725.110 

Lad. hueco 
12  2,33 555.191,5 2,72 1.975.033,2 2.530.224,7 

Buenos 

Aires  3.149.485 2.703.582 445.903 

Lad. hueco 

12  2,23 6.028.571,3 2,58 1.151.986,5 7.180.557,8 

Catamarca  52.284 50.523 1.761 
Lad. hueco 
12  2,71 136.717,5 3,20 5.639,5 142.357,0 

Chaco  117.425 108.959 8.466 
Lad. hueco 
12  2,75 300.004,7 3,25 27.512,6 327.517,3 

Chubut  94.292 81.249 13.043 Bloque de Hº  1,67 135.856,4 1,89 24.644,6 160.501,0 

Córdoba  753.901 659.666 94.235 Bloque de Hº  2,30 1.516.584,8 2,66 250.996,0 1.767.580,8 

Corrientes  138.376 128.886 9.490 
Lad. hueco 
12  2,75 354.871,1 3,25 30.840,4 385.711,6 

Entre Rios  252.345 232.927 19.418 
Lad. hueco 
12  2,47 574.238,7 3,25 63.104,2 637.342,9 

Formosa  47.190 44.349 2.841 
Lad. hueco 
12  2,76 122.342,5 3,26 9.247,6 131.590,1 

Jujuy  82.515 75.498 7.017 Bloque de Hº  2,30 173.571,3 2,66 18.689,9 192.261,2 

La Pampa  83.181 78.757 4.424 
Lad. hueco 
12  2,32 182.610,6 2,71 11.980,2 194.590,8 

La Rioja  47.762 46.033 1.729 Bloque de Hº  2,95 135.731,7 3,50 6.046,2 141.777,9 

Mendoza  339.545 302.302 37.243 
Lad. hueco 
18  2,28 689.800,7 2,69 100.043,8 789.844,5 

Misiones  118.171 106.325 11.846 
Lad. hueco 
12  2,62 278.277,2 3,08 36.461,4 314.738,6 

Neuquén  107.177 91.823 15.354 

Lad. hueco 
18  2,24 102.734,1 2,64 20.283,2 123.017,2 

Bloque de Hº  2,47 113.327,6 2,91 22.312,7 135.640,3 

Rio Negro  121.541 101.884 19.657 

Lad. hueco 
18  2,16 110.280,9 2,54 24.918,0 135.198,9 

Bloque de Hº  2,38 121.055,7 2,78 27.299,8 148.355,5 

Salta  138.529 123.320 15.209 Bloque de Hº  1,96 242.166,5 2,24 34.011,6 276.178,1 

San Juan  110.002 97.923 12.079 
Lad. hueco 
18  2,63 257.400,3 2,07 24.952,7 282.353,0 

San Luis  82.947 75.757 7.190 
Lad. hueco 
18  2,16 163.841,9 2,53 18.213,5 182.055,5 

Santa 

Cruz  
46.857 40.910 5.947 

Lad. hueco 

18  0 0,0 0 0,0 0,0 

Bloque de Hº  0 0,0 0 0,0 0,0 

Santa Fe  716.153 609.843 106.310 
Lad. hueco 
12  2,63 1.602.514,5 2,78 295.154,5 1.897.669,0 

Sgo. del 

Estero  81.813 76.592 5.221 

Lad. hueco 

12  2,75 210.483,5 3,24 16.939,6 227.423,2 

Tierra del 
Fuego  

23.083 17.540 5.543 

Lad. hueco 
18  0 0,0 0 0,0 0,0 

Bloque de Hº  0 0,0 0 0,0 0,0 

Tucumán  200.065 175.753 24.312 Bloque de Hº  2,45 430.218,9 2,85 69.268,0 499.487,0 

  7.867.576 6.268.228 1.599.348   
    

18.803.973,9 
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a b 

 
TR necesarias con aislamiento en muros y techos 

Provincias  
Total 

Viviendas 
(INDEC 2001)  

Total 
Casas 
(INDEC 
2001)  

Total 
Dptos. 
(INDEC 
2001)  

Sistema 

Constructivo 
Tradicional  

TR 
unit 

(casa) 

TR total 
(casas) 

TR 
unit 

(dpto) 

TR total 
(dptos) 

TR total 
(casas+dptos) 

  Unidades  Unidades  Unidades    h i=hxa j k=jxb l=i+k 

Capital 

Federal  962.937 237.827 725.110 

Lad. hueco 

12  1,56 370.575,2 1,54 1.120.166,7 1.490.741,9 

Buenos 

Aires  3.149.485 2.703.582 445.903 

Lad. hueco 

12  1,52 4.120.670,4 1,51 674.080,9 4.794.751,3 

Catamarca  52.284 50.523 1.761 
Lad. hueco 
12  1,72 86.802,2 1,70 2.997,2 89.799,4 

Chaco  117.425 108.959 8.466 
Lad. hueco 
12  1,77 192.356,3 1,75 14.809,6 207.165,9 

Chubut  94.292 81.249 13.043 Bloque de Hº  1,26 102.462,2 1,20 15.608,3 118.070,5 

Córdoba  753.901 659.666 94.235 Bloque de Hº  1,61 1.064.701,5 1,51 142.184,7 1.206.886,2 

Corrientes  138.376 128.886 9.490 
Lad. hueco 
12  1,77 227.535,5 1,75 16.600,9 244.136,4 

Entre Rios  252.345 232.927 19.418 
Lad. hueco 
12  1,62 376.988,5 1,60 31.150,7 408.139,2 

Formosa  47.190 44.349 2.841 
Lad. hueco 
12  1,77 78.527,0 1,75 4.984,7 83.511,7 

Jujuy  82.515 75.498 7.017 Bloque de Hº  1,61 121.853,8 1,51 10.587,5 132.441,3 

La Pampa  83.181 78.757 4.424 
Lad. hueco 
12  1,54 121.474,4 1,53 6.764,5 128.238,9 

La Rioja  47.762 46.033 1.729 Bloque de Hº  1,92 88.431,5 1,76 3.051,6 91.483,1 

Mendoza  339.545 302.302 37.243 
Lad. hueco 
18  1,56 472.803,1 1,55 57.649,8 530.452,9 

Misiones  118.171 106.325 11.846 
Lad. hueco 
12  1,70 180.734,5 1,68 19.956,3 200.690,8 

Neuquén  107.177 91.823 15.354 

Lad. hueco 
18  1,52 69.778,0 1,50 11.544,4 81.322,4 

Bloque de Hº  1,65 75.587,4 1,52 11.675,3 87.262,7 

Rio Negro  121.541 101.884 19.657 

Lad. hueco 
18  1,46 74.277,2 1,41 13.862,9 88.140,1 

Bloque de Hº  1,56 79.648,7 1,46 14.333,4 93.982,1 

Salta  138.529 123.320 15.209 Bloque de Hº  1,45 178.809,2 1,37 20.840,4 199.649,6 

San Juan  110.002 97.923 12.079 
Lad. hueco 
18  1,73 169.536,8 1,71 20.679,9 190.216,6 

San Luis  82.947 75.757 7.190 
Lad. hueco 
18  1,50 113.993,9 1,49 10.711,1 124.705,0 

Santa Cruz  46.857 40.910 5.947 

Lad. hueco 
18  0 0,0 0 0,0 0,0 

Bloque de Hº  0 0,0 0 0,0 0,0 

Santa Fe  716.153 609.843 106.310 
Lad. hueco 
12  1,71 1.043.043,4 1,70 180.213,0 1.223.256,5 

Sgo. del 
Estero  81.813 76.592 5.221 

Lad. hueco 
12  1,76 134.812,8 1,74 9.105,7 143.918,5 

Tierra del 

Fuego  
23.083 17.540 5.543 

Lad. hueco 
18  0 0,0 0 0,0 0,0 

Bloque de Hº  0 0,0 0 0,0 0,0 

Tucumán  200.065 175.753 24.312 Bloque de Hº  1,69 297.785,5 1,58 38.388,2 336.173,7 

  
7.867.576 6.268.228 1.599.348 

  
    

12.295.136,8 
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a b 

 
TR necesarias con aislamiento en muros, techos y vidrios 

Provincias  
Total 

Viviendas 
(INDEC 2001)  

Total 

Casas 
(INDEC 2001)  

Total 

Dptos. 
(INDEC 2001)  

Sistema 
Constructivo 
Tradicional  

TR 
unit 

(casa) 

TR total 
(casas) 

TR 
unit 

(dpto) 

TR total 
(dptos) 

TR total 
(casas+dptos) 

  Unidades  Unidades  Unidades    m n=mxa o p=oxb q=n+p 

Capital 

Federal  962.937 237.827 725.110 

Lad. hueco 

12  1,41 335.441,0 1,46 1.055.080,9 1.390.521,9 

Buenos 
Aires  3.149.485 2.703.582 445.903 

Lad. hueco 
12  1,39 3.757.579,3 1,43 637.695,2 4.395.274,6 

Catamarca  52.284 50.523 1.761 
Lad. hueco 
12  1,53 77.302,9 1,59 2.796,0 80.098,9 

Chaco  117.425 108.959 8.466 
Lad. hueco 
12  1,58 171.869,9 1,64 13.842,4 185.712,3 

Chubut  94.292 81.249 13.043 Bloque de Hº  1,18 95.915,1 1,15 14.969,7 110.884,9 

Córdoba  753.901 659.666 94.235 Bloque de Hº  1,48 976.108,4 1,43 134.495,1 1.110.603,5 

Corrientes  138.376 128.886 9.490 
Lad. hueco 

12  1,58 203.302,3 1,43 13.544,4 216.846,8 

Entre Rios  252.345 232.927 19.418 
Lad. hueco 
12  1,46 339.450,0 1,51 29.249,3 368.699,3 

Formosa  47.190 44.349 2.841 

Lad. hueco 

12  1,58 70.188,5 1,64 4.660,2 74.848,6 

Jujuy  82.515 75.498 7.017 Bloque de Hº  1,48 111.714,5 1,43 10.014,9 121.729,3 

La Pampa  83.181 78.757 4.424 
Lad. hueco 
12  1,39 109.839,7 1,44 6.367,4 116.207,1 

La Rioja  47.762 46.033 1.729 Bloque de Hº  1,72 79.158,2 1,64 2.839,9 81.998,1 

Mendoza  339.545 302.302 37.243 
Lad. hueco 
18  1,40 424.084,1 1,45 54.003,0 478.087,1 

Misiones  118.171 106.325 11.846 
Lad. hueco 
12  1,53 162.171,2 1,50 17.735,0 179.906,2 

Neuquén  107.177 91.823 15.354 

Lad. hueco 
18  1,36 62.378,9 1,41 10.792,7 73.171,6 

Bloque de Hº  1,49 68.188,3 1,42 10.923,6 79.111,9 

Rio Negro  121.541 101.884 19.657 

Lad. hueco 
18  1,32 134.871,3 1,37 13.422,7 148.294,0 

Bloque de Hº  1,43 72.807,2 1,38 13.531,4 86.338,6 

Salta  138.529 123.320 15.209 Bloque de Hº  1,37 169.216,5 1,33 20.221,1 189.437,5 

San Juan  110.002 97.923 12.079 
Lad. hueco 
18  1,53 149.810,2 1,59 19.201,4 169.011,6 

San Luis  82.947 75.757 7.190 
Lad. hueco 
18  1,36 102.802,3 1,40 10.065,8 112.868,1 

Santa Cruz  46.857 40.910 5.947 

Lad. hueco 

18  0 0,0 0 0,0 0,0 

Bloque de Hº  0 0,0 0 0,0 0,0 

Santa Fe  716.153 609.843 106.310 
Lad. hueco 
12  1,54 936.571,0 1,59 168.935,7 1.105.506,6 

Sgo. del 
Estero  81.813 76.592 5.221 

Lad. hueco 
12  1,57 120.412,0 1,63 8.509,2 128.921,2 

Tierra del 

Fuego  
23.083 17.540 5.543 

Lad. hueco 
18  0 0,0 0 0,0 0,0 

Bloque de Hº  0 0,0 0 0,0 0,0 

Tucumán  200.065 175.753 24.312 Bloque de Hº  1,55 271.821,5 1,49 36.205,9 308.027,5 

  
7.867.576 6.268.228 1.599.348 

  
    

11.312.107,0 
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Como tabla resumen, se obtiene : 

TR necesarias sin aislamiento 18.803.974 

TR necesarias con aislamiento en muros y techos 12.295.137 

TR necesarias con aislamiento en muros, techos y vidrios 11.312.107 

% Ahorro aislando muros y techos 35% 

% Ahorro aislando muros, techos y vidrios 40% 

 

 

Valorización del Ahorro 

Para poder valorizar este ahorro se consideraron las siguientes premisas: 

1- Se estima en 23 la cantidad de semanas con temperaturas mayores a 

20º (temperatura de confort). Esto se desprende del gráfico siguiente, 

elaborado por CAMMESA en el  informe del año 2008: 

 

 

 

2- Asimismo se estima que durante 6 horas diarias se produce la demanda 

completa de energía por los usuarios residenciales para 

acondicionamiento en período estival. Esto se observa en el siguiente 

gr§fico ñVerano 2008: Curva T²pica y de m§xima cargaò, del mismo 

informe de CAMMESA , donde los picos de demanda de energía se dan 

entre las 14 y las 18 horas, y entre las 22 y 24 horas. 
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3- Del mismo informe, se estima el valor de la energía consumida, se 

consideró el precio monómico de diciembre 2008 de 162,2 $/MWH. 

Este valor tiene las siguientes componentes: 

a) Componente relacionada con la energía, distinguiendo dentro de ella a 

la correspondiente a los sobrecostos debidos a la utilización de 

combustibles alternativos al gas 

b) Componente relacionada a la potencia y reserva 

c) Componente por cargos por utilización de la red de transporte 

Dichos precios varían según el volumen de generación térmica requerido, 

dependiente a su vez principalmente de la oferta hidroeléctrica, del precio 

del gas y en forma atenuada del valor de los combustibles líquidos dado 

que su valor se incluye en el precio como sobrecosto.  

En la planilla siguiente se puede observar este valor desglosado según sus 

componentes: 
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  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Media 

Componente 

Energía 

Precio Energía 102.2 96.8 99.9 98.2 82.6 78.2 80.1 75.3 75.2 70.1 92.8 100.7 87.7 

Energía Adicional 3.4 3.3 3.2 2.6 2.4 2.6 3.1 2.5 3.4 3.6 4.8 3.1 3.2 

Sobrec. de Comb. 7.0 3.6 14.1 2.1 5.9 6.5 2.6 3.1 1.9 2.6 3.9 6.7 5.0 

Sobrec. Transit. Desp 8.1 9.5 8.0 31.2 53.0 64.8 44.6 63.6 74.5 38.8 37.3 33.0 38.9 

Cg. Dem. 

Exced.+Cuenca 
Brasil+Contratos 

Abast. MEM 

9.4 14.7 10.8 19.2 55.9 64.8 25.4 17.1 16.4 4.9 7.9 7.9 21.2 

Componente 
Potencia + 
Reserva 

Potencia Despachada 6.9 7.0 6.3 7.1 7.0 6.9 7.1 6.8 7.2 7.1 6.9 6.7 6.9 

Potencia Serv. Asoc. 2.8 2.5 4.7 2.7 1.4 1.3 3.6 1.8 1.6 2.0 1.6 0.3 2.2 

Potencia Reserva 
Corto Plazo + Serv. 

Res. Inst. 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 

Potencia Reserva 
Mediano Plazo 

1.3 1.1 0.8 1.0 0.8 -0.4 0.9 0.1 0.6 1.3 0.1 1.2 0.7 

 Precio Monómico 141.5 138.8 148.2 164.3 209.3 225.0 167.7 170.6 181.0 130.7 155.6 160.0 166.0 

Cargos 

Transporte 

Trans. Alta Tensión 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 1.0 1.1 1.2 1.0 1.2 1.0 

Transp. Distro 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 

 
Precio Monómico + 

Transp. 
142.8 140.3 149.8 166.1 211.0 226.5 169.8 172.7 183.2 132.9 157.6 162.2 167.9 
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Teniendo en cuenta que: 

1TR= 0,00351MW 

Convirtiendo las TR a MW: 

  
TR MW 

TR necesarias sin aislamiento   18.803.974   

TR necesarias con aislamiento en muros y techos   12.295.137   

TR necesarias con aislamiento en muros, techos y vidrios   11.312.107   

% Ahorro aislando muros y techos 35% 6.508.837 22.846,0 

% Ahorro aislando muros, techos y vidrios 40% 7.491.867 26.296,5 

 

Y que, según las premisas anteriores, se estiman las horas anuales de 

demanda de energía como: 

23 semanas/año x 7 días/semana x 6 hs/día = 966 hs/año 

 
MW Horas MWH / año 

Ahorro aislando muros y 
techos 22.846,0 966,0 22.069.253,3 

Ahorro aislando muros, techos 
y vidrios 26.296,5 966,0 25.402.373,2 

 

De esta manera el ahorro se calcula según la siguiente tabla: 

 
Cant P.Monómico Total Ahorro Anual 

Total Ahorro Anual 
u$s 

 
MWH /año $/Mwh  $ 1u$s=$3.80 

Ahorro aislando muros y 
techos 22.069.253,3 162,2 3.579.632.891,0 942.008.655,5 

Ahorro aislando muros, techos 
y vidrios 25.402.373,2 162,2 4.120.264.927,2 1.084.280.244,0 

 

Finalmente, para calcular el retorno de la inversión necesaria para aislar 

la totalidad de los edificios residenciales del país según el censo 2001, 

se toman los resultados obtenidos en el trabajo Eficiencia Energética (2008) 

para realizar las tareas necesarias, de donde se obtiene: 

1- Costo estimado para aislar una casa tipo (muros y techo) :  

Aislación en muros: lana de vidrio + revestimiento placa de yeso 

Aislación en techos: placa poliestireno expandido espesor 40 mm, 

densidad standard  
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Costo por casa: u$s 1464 
 

2- Costo estimado para aislar un departamento tipo (muros y techo): 

Aislación en muros: lana de vidrio + revestimiento placa de yeso 

Aislación en techos: placa poliestireno expandido espesor 40 mm, 

densidad standard  

 

Costo por departamento: u$s 1942 

De dicho trabajo, surgía, asimismo, que el ahorro por año obtenido como 

resultado de aislar muros y techos de la totalidad de los edificios residenciales 

del país conectados a la red de gas ascendía a los  u$s 799.011.503. 

Si además se consideraba el cambio de vidrios simples por DVH, las 

estimaciones eran  las siguientes: 

1- Costo estimado para aislar una casa tipo (muros, techo, vidrios): 

Aislación en muros: lana de vidrio + revestimiento placa de yeso 

Aislación en techos: placa poliestireno expandido espesor 40 mm, 

densidad standard  

Vidrios: Cambio de vidrios simples por doble vidriado hermético con 

perfil adaptador 

 

Costo por casa: u$s 3.813 

 

2- Costo estimado para aislar un departamento tipo (muros, techo, 

vidrios): 

Aislación en muros: lana de vidrio + revestimiento placa de yeso 

Aislación en techos: placa poliestireno expandido espesor 40 mm, 

densidad standard  

Vidrios: Cambio de vidrios simples por doble vidriado hermético con 

perfil adaptador 

 

Costo por departamento: u$s 3.395 

Del mismo trabajo, se obtiene que el ahorro por año que se obtiene por aislar 

muros, techos y vidrios de la totalidad de los edificios residenciales del país 

conectados a la red de gas es de u$s 870.422.776. 

 

Con estos datos, se calcula el ahorro total anual por acondicionamiento de 

edificios residenciales para invierno y verano, obteniendo los siguientes 

resultados: 
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1- Valorización del Ahorro Aislando Muros y Techos.  
 

Aislación Costo (u$s) 

Cantidad 
(unidades) 

Costo Total (u$s) 

Costo por casa 1.464 6.268.228 9.176.685.792 

Costo por departamento 1.942 1.599.348 3.105.933.816 

Costo Total casas + 
departamentos (A)     12.282.619.608 

Ahorro  Anual 
Refrigeración  

 
  942.008.656 

Ahorro  Anual Calefacción      799.011.503 

Ahorro Total Anual (B)     1.741.020.158 

Tiempo de Ahorro (C)       

(C)=(A)/(B)                      7 años 

 

 

Finalmente con estos datos y los obtenidos como valorización del ahorro por 

ahorro de energía en refrigeración en el período estival, se calcula el ahorro 

total anual por acondicionamiento de edificios residenciales para invierno 

y verano, incluyendo el cambio de vidrios, obteniendo los siguientes 

resultados: 

2- Valorización del Ahorro Aislando Muros, Techos y reemplazo de vidrios. 

Aislación Costo (u$s) 

Cantidad 
(unidades) 

Costo Total (u$s) 

Costo por casa 3.813 6.268.228 23.900.753.364 

Costo por departamento 3.395 1.599.348 5.429.786.460 

Costo Total casas + 
departamentos (A)     29.330.539.824 

Ahorro  Anual 
Refrigeración  

 
  1.084.280.244 

Ahorro  Anual Calefacción      870.422.776 

Ahorro Total Anual (B)     1.954.703.020 

Tiempo de Ahorro (C) 
(C)=(A)/(B)       15 años 
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Si analizamos desde el punto de vista individual para una vivienda tipo, la 

situación sería similar. 

 

En el caso de aislar muros y techos: 

 

Costo promedio por aislar la vivienda   u$s 1.703 

Ahorro anual promedio         u$s/año   221,3 

Tiempo de ahorro      1.703/221,3 = 7,7 años 

 

En el caso de muros, techos y reemplazo de vidrios: 

 

Costo promedio por aislar la vivienda   u$s 3.604 

Ahorro anual promedio         u$s/año   248,45 

Tiempo de ahorro      3.604/248,45 = 14,5 años 
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CONCLUSIONES 

 

 El resultado obtenido indica la posibilidad de alcanzar un ahorro de 

energía empleada para refrigeración en edificios residenciales de todo el 

país, de 35% aislando muros y techos pudiendo llegar al 40% con el 

reemplazo de los vidrios por DVH. 

 

 Además debe considerarse el ahorro ya calculado, en energía para 

calefacción, siendo un 43% respecto de la actual demanda registrada, 

pudiendo llegar a un 51 % con el reemplazo de los vidrios por DVH. 

 

 El ahorro está calculado en base a los consumos de los edificios 

residenciales, sin tener en cuenta los ahorros que se sumarían aislando 

hoteles, edificios comerciales, industriales, administrativos, oficinas, etc. 

 

 

 El costo que implica el acondicionamiento térmico de los edificios es 

recuperado en un plazo reducido por los menores consumos de energía 

destinados a calefacción y refrigeración. 

 

 Todos estos recursos energéticos así ahorrados estarían disponibles 

para la industria, transporte, exportación, etc. 

 

 La arquitectura y el urbanismo sustentable son un desafío. El desafío es 

grande y multidisciplinario. Los profesionales deben generar proyectos 

más amigables con el medio ambiente, las constructoras construir 

pensando en soluciones en este sentido y la legislación adecuarse a tal 

fin. 
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Anexo 

 

 

 

 

Datos Estadísticos (1981- 1990) Temperaturas medias ï Humedad relativa 

Diagrama psicométrico 

Balance Térmico de verano ( Planillas ejemplo) 
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Servicio Meteorológico Nacional 

Datos Estadísticos (Período 1981 - 1990)  

Buenos Aires 

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  30.4  25.1  20.4  65  11.5  11  6 9 121.6  

Feb  28.7  23.7  19.4  70  10.8  11  6 9 122.6  

Mar  26.4  21.4  17.0  72  10  13  6 9 153.9  

Abr  22.7  17.7  13.7  77  8.9  11  6 9 106.9  

May  19.0  14.3  10.3  76  9 9 8 8 92.1  

Jun  15.6  11.2  7.6  79  8.4  9 10  6 50.0  

Jul  14.9  10.9  7.4  79  9.7  10  10  7 52.9  

Ago  17.3  12.7  8.9  74  10.3  9 9 8 63.2  

Sep  18.9  14.2  9.9  71  11.7  10  8 7 77.7  

Oct  22.5  17.7  13.0  69  11.5  11  7 10  139.3  

Nov  25.3  20.6  15.9  68  11.6  10  7 10  131. 2 

Dic  28.1  23.2  18.4  64  11.8  10  6 9 103.2  

 La Plata  

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  29.4  23.1  18.0  75  17  12  6 8 115.7  

Feb  27.8  22.0  17.3  79  16.9  12  6 7 107.9  

Mar  25.4  19.8  15.1  80  14  14  6 9 140.2  

Abr  21.8  16.3  11.8  82  12.3  12  6 7 70.1  

May  17.8  12.6  8.3  81  14.2  10  8 7 88.6  

Jun  14.4  9.7  5.6  84  13.3  9 10  6 37.5  

Jul  14.0  8.9  5.2  84  14.3  10  11  7 47 .5  

Ago  16.1  10.7  6.4  81  16.6  11  9 7 61.4  

Sep  17.6  12.3  7.5  79  18.8  11  8 7 79.1  

Oct  21.1  15.6  10.7  79  17.8  10  8 9 126.6  

Nov  24.0  18.5  13.6  77  18.1  11  7 9 118.1  

Dic  27.3  21.0  15.9  74  17.6  11  6 9 99.9  
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Catamarca  

        

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad  

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  34.2  27.3  21.4  57  26.3  9 6 10  98.6  

Feb  32.6  25.9  20.3  62  23.9  8 7 8 82.1  

Mar  30.5  23.9  18.7  66 21.3  12  8 8 62.4  

Abr  27.5  20.5  14.8  67  18.7  12  7 6 25.1  

May  23.8  16.0  9.3  66  16.8  12  6 3 6.0  

Jun  20.0  11.5  4.5  67  12.8  11  7 2 3.2  

Jul  20.0  11.5  4.3  64  15.8  15  7 4 13.9  

Ago  23.8  15.3  7.6  53  19.7  15  6 2 5.7  

Sep  26.0  18.3  11.2  47  24.2  14  7 3 12.1  

Oct  30.9  23.5  16.6  45  27.7  14  5 3 29.0  

Nov  32.5  25.3  19.0  52  27.8  11  6 6 60.1  

Dic  34.2  27.3  21.3  55  28.8  9 5 7 59.9  

          Resistencia  

        

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mín ima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  33.5  27.0  21.1  71  7.1  9 7 9 148.0  

Feb  32.2  26.1  20.7  75  6.9  9 6 9 171.2  

Mar  30.4  24.4  19.3  78  6.3  12  7 10  200.0  

Abr  26.2  21.1  17.0  83  6.3  7 10  11  284.9  

May  23.6  17.9  13.1  82  7.4  10  8 8 97.0  

Jun  20.4  14.7  10.1  83  6.8  8 11  9 87.5  

Jul  21.1  15.0  10.1  80  8.6  11  9 7 47.3  

Ago  23.0  16.8  11.4  76  9.2  11  9 6 49.5  

Sep  24.0  17.8  12.1  74  10.6  11  9 8 81.3  

Oct  28.0  21.6  15.2  71  10.3  12  7 9 123.7  

Nov  29.7  23.9  18.0  73  9.5  11  7 11  158. 1 

Dic  32.4  25.8  19.3  69  8.1  11  4 8 108.2  

          Comodoro Rivadavia  

     

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensua l 

(mm)  

Ene  26.0  19.9  13.8  41  29.9  4 6 3 12.6  

Feb  25.2  19.1  13.2  43  25.9  5 3 3 10.7  

Mar  21.9  16.1  10.7  50  21.6  7 5 5 21.0  

Abr  18.0  12.7  8.1  53  23.7  6 7 6 23.0  

May  13.9  9.5  5.7  60  23.1  6 8 7 28.1  

Jun  10.8  7.0  3.3  63  24.3  6 9 7 28.6  

Jul  10.8  6.8  2.8  59  23.1  6 11  6 24.5  

Ago  12.5  7.7  3.3  58  22.6  7 8 6 22.7  

Sep  15.3  9.9  5.0  54  22.8  6 7 6 16.0  

Oct  18.5  12.9  7.5  49  25  6 7 6 21.4  

Nov  22.6  16.5  10.5  42  30.4  5 5 4 8.3  

Dic  24.6  18.5  12.4  42  28.7  4 6 4 11.4  
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Córdoba  

        

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

re lativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  29.3  23.5  17.4  72  10.3  8 7 12  167.7  

Feb  28.5  22.4  16.7  75  9.8  8 8 11  111.8  

Mar  26.6  20.4  15.0  77  9.3  10  9 11  108.9  

Abr  24.2  17.2  11.7  77  9.3  8 10  7 56.2  

May  20.9  13.8  8.1  72  10.2  8 9 4 19.0  

Jun  17.9  10.4  4.6  71  9.2  9 9 2 3.5  

Jul  17.5  10.0  4.0  70  10.9  11  9 3 24.8  

Ago  20.2  12.5  6.0  63  12.8  11  7 3 10.3  

Sep  21.8  14.5  7.8  60  15  11  8 4 32.3  

Oct  25.8  18.8  11.8  60  15  10  8 7 80.1  

Nov  27.1  21.0  14.6  65  13.8  10  9 9 107.7  

Dic  28.6  22.9  16.9  68  12.6  7 9 12  147.6  

          Corrientes  

        

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

m edia  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  33.5  27.2  21.3  70  12.8  10  9 8 166.1  

Feb  32.1  26.2  20.8  75  12.6  12  6 9 156.9  

Mar  30.6  24.5  19.2  78  11.4  14  6 9 205.9  

Abr  26.2  21.2  16.9  83  11.7  8 11  12  284.6  

May  23.5  18.3  13.5  81  12.8  12  9 8 125.2  

Jun  20.1  15.2  10.7  83  11.6  9 11  8 91.8  

Jul  20.9  15.3  10.6  79  14.1  12  9 7 48.5  

Ago  23.1  17.1  11.8  75  15.4  12  9 6 60.3  

Sep  23.9  17.9  12.5  74  16.2  11  9 8 83.0  

Oct  28.0  21.7  15.7  71  15.8  13  7 9 129.7  

Nov  29.7  23.9  18.4  73  14.8  13  8 11 174.8  

Dic  32.1  25.9  19.7  69  12.5  12  5 8 118.8  

          
Paraná  

        

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  31.6  25.5  19.5  65  12.4  12  5 8 134.0  

Feb  29.7  24.0  18.8  72  11  11  6 9 158.3  

Mar  27.5  21.8  16.7  75  11.2  13  6 9 131.4  

Abr  23.4  18.1  13.7  79  10.1  10  8 8 118.4  

May  20.1  14.8  10.3  78  12  10  7 6 65.5  

Jun  16.5  11.5  7.4  79  11.9  10  9 5 33.0  

Jul  16.2  11 .2  6.9  79  13.6  13  9 5 37.0  

Ago  18.9  13.2  8.5  74  14.4  11  8 5 31.4  

Sep  20.3  14.6  9.5  71  16  12  7 6 69.0  

Oct  24.2  18.4  12.8  69  15.5  12  6 9 125.1  

Nov  27.0  21.3  15.7  69  15.7  12  5 8 112.3  

Dic  29.7  23.7  17.8  65  13  13  4 9 110.  
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Formosa  

        

Mes  

Temperatu ra (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  33.5  27.5  22.4  72  12.5  9 7 10  156.2  

Feb  32.8  26.8  21.9  75  13.3  9 6 9 120.6  

Mar  31.9  25.6  20.6  75  12.5  12  6 9 151.7  

Abr  27.3  22.3  18.5  82  12.8  9 11  11  212.5  

May  24.3  19.3  15.2  81  13.5  11  8 8 115.3  

Jun  21.5  16.3  12.1  82  13.1  9 10  8 75.7  

Jul  21.9  16.4  12.1  78  15.4  12  9 7 55.5  

Ago  24.2  18.1  13.4  75  15.9  13  10  7 61.8  

Sep  25.2  19.2  14.2  73  17.5  12  9 8 102.2  

Oct  28.8  22.9  17.5  71  16.6  13  7 9 108.4  

Nov  30.8  25.0  19.9  72  15.2  12  7 10  202.3  

Dic  32.6  26.5  21.1  70  13.4  12  6 8 136.2  

          Jujuy  

        

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipita ción  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  29.6  23.5  18.3  76  7.1  2 15  13  191.2  

Feb  28.9  22.6  17.4  78  7.2  3 13  12  140.6  

Mar  27.0  21.3  16.9  82  6.6  3 15  16  141.9  

Abr  24.0  18.4  14.7  83  6.6  3 17  10  59.1  

May  21.3  14.9  9.9  80  6.9  6 13  4 8.7  

Jun  19.2  11.5  5.9  79  7 9 10  3 1.9  

Jul  20.3  12.0  5.7  72  8.7  13  8 3 5.9  

Ago  23.3  15.0  8.4  63  9.8  13  8 2 5.4  

Sep  25.0  17.3  10.2  56  11.2  13  9 2 3.0  

Oct  29.0  21.6  14.6  56  11.2  9 10  4 22.5  

Nov  30.0  23.1  16.9  64  9.8  3 12  7 58.2  

Dic  30.3  23.7  17.9  71  7.5  3 14  11  139.3  

          
Santa Rosa  

       

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipi tación  

mensual 

(mm)  

Ene  31.0  23.7  16.3  60  12.8  10  6 10  94.0  

Feb  30.1  22.5  15.3  63  13.6  10  4 6 64.0  

Mar  26.2  19.0  12.7  71  11.8  11  8 9 95.6  

Abr  22.1  15.0  9.4  75  10.4  10  7 7 69.0  

May  17.7  10.7  5.4  76  10.1  8 10  6 37.3  

Jun  14.5  7.6  2.6  77  8.7  8 12  4 9.2  

Jul  14.0  7.2  2.1  77  11.4  7 12  5 32.0  

Ago  16.8  9.4  3.5  69  13.2  9 11  3 28.6  

Sep  18.9  11.8  5.6  67  14.9  8 10  6 53.0  

Oct  22.9  15.8  9.0  64  14.8  7 9 9 57.0  

Nov  26.5  19.4  12.2  60  14.2  9 8 8 96.5  

Dic  30.1  22.7  15.2  56  13.7  9 5 8 90.0  
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La Rioja  

        

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  34.5  27.1  20.7  63  4.9  8 7 9 113.7  

Feb  32.5  25.5  19.8  68  4 7 7 8 86.5  

Mar  30.1  23.4  18.4  70  3.4  10  9 6 55.9  

Abr  26.8  19.8  14.6  71  3.2  10  9 4 19.7  

May  22.9  15.2  9.5  69  2.2  12  6 1 6.5  

Jun  19.1  10.9  5.0  68  2.1  12  7 0.6  1.3  

Jul  19.3  10.8  4.6  65  2.7  15  5 1 3.3  

Ago  22.8  14.3  7.5  55  3.6  16  5 0.8  5.0  

Sep  25.4  17.3  10.3  52  5.8  15 5 2 6.1  

Oct  30.8  22.9  15.9  49  7 14  5 2 14.1  

Nov  33.1  25.4  18.5  54  6.7  12  6 5 48.0  

Dic  35.0  27.5  20.8  57  6.4  8 6 7 51.3  

          
Mendoza  

        

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Medi a  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  32.0  25.2  18.4  51  10.8  9 3 7 48.2  

Feb  30.8  24.0  17.5  54  9.9  7 5 6 38.0  

Mar  27.2  20.8  14.9  62  8.8  10  1 5 34.7  

Abr  23.4  16.5  10.6  65  7.4  11  5 3 13.4  

May  19.0  11.7  5.7  68 7.7  9 5 2 7.9  

Jun  15.5  8.0  2.6  66  7.2  8 6 2 3.6  

Jul  14.7  7.8  2.4  54  7.6  10  7 4 12.2  

Ago  18.0  10.7  4.4  53  9 10  5 2 5.3  

Sep  20.4  13.3  6.4  45  10  12  6 4 13.2  

Oct  25.6  18.7  11.6  44  11.4  12  5 3 8.2  

Nov  29.2  22.2  14.8  46  12.9  10  4 4 15.2  

Dic  31.7  25.0  17 .8  45  12.2  9 4 4 23.3  

          Posadas  

        

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  33.2  26.9  21.8  70 13.5  9 7 11  166.4  

Feb  32.1  26.1  21.4  75  13.4  8 6 10  183.0  

Mar  31.2  24.8  19.6  74  13.1  14  5 8 144.9  

Abr  27.1  21.6  17.3  80  13.2  9 11  12  235.6  

May  24.1  18.4  13.9  79  13.3  12  7 8 179.3  

Jun  21.1  15.5  11.1  81  13.2  10  10  11  166.4  

Jul  21.9  15.9  11.4  77  15.3  12  10  10  130.6  

Ago  23.9  17.7  13.0  74  15  11  10  10  111.2  

Sep  24.5  18.5  13.5  73  16.3  11  10  11  142.9  

Oct  28.5  22.1  16.5  69  15.9  13  7 10  178.0  

Nov  30.4  24.4  18.9  70  15.3  11  7 11  190.4  

Dic  32.6  26.2  20.4  66  14.4  12  5 9 119.0  
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Neuquén  

        

Mes  

Temperat ura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  31.7  23.5  15.3  37  15.2  13  4 3 12.7  

Feb  31.0  22.6  14.4  43  12.5  13  2 2 10.0  

Mar  27.2  18.5  11.2  53  10.9  11  5 4 33.2  

Abr  21.4  13.5  6.9  62  9.3  8 7 5 11.3  

May  16.7  9.2  3.0  64  9.9  6 10  5 10.1  

Jun  12.9  6.3  1.0  71  9.2  6 12  7 25.1  

Jul  12.5  5.6  -0.1  70  7.9  7 13  6 17.8  

Ago  15.7  8.3  1.6  59  10.1  7 9 5 11.2  

Sep  18.6  11.2  4.0  52  11.7  6 10  5 23.8  

Oct  23.2  15.7  8.1  43  14.2  8 7 5 10.7  

Nov  27.7  19.8  11.7  36  15.9  11  5 3 7.9  

Dic  30.5  22.7  14.6  35  16.3  11  4 4 8.9  

          Viedma  

        

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mí nima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  30.4  22.2  14.8  51  27.4  12  4 6 46.0  

Feb  28.0  21.0  14.0  56  27.3  13  3 7 41.8  

Mar  24.5  17.6  11.2  63  25.3  12  4 7 57.4  

Abr  20.2  13.6  7.9  69  22.3  12  5 6 43.4  

May  16.2  9.8  4.6  73  22.6  9 6 7 30.3  

Jun  12.8  7.0  2.2  75  22.1  8 8 8 22.0  

Jul  12.4  6.6  1.8  74  22.5  8 9 7 23.1  

Ago  15.0  8.3  2.5  68  22.2  10  8 4 20.7  

Sep  17.6  10.7  4.4  64  24.5  9 8 5 26.3  

Oct  20.9  14.1  7.0  59  26.4  10  7 7 31.7  

Nov  25.5  18.3  10.3  49  27.1  12  3 3 19.3  

Dic  27.9  20.9  12.9  48  30.5  12  2 4 18.0  

          Salta  

        

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  27.3  21.3  16.5  79  6.9  0.8  18  17  202.0  

Feb  26.5  20.3  15.6  81  6.4  1 16  16  188.7  

Mar  25.1  19.3  15.1  84  6.2  2 18  15  111.4  

Abr  22.5  16.6  12.4  84  6.3  2 17  10  46.3  

May  20.4  13.0  7.4  81  6.2  4 13  4 6.2  

Jun  18.9  9.9  3.6  76  6.7  8 9 2 2.4  

Jul  20.0  10.5  3.4  69  7.6  12  8 3 5.9  

Ago  22.5  12.7  5.2  66  7.5  12  8 3 7.5  

Sep  23.1  14.5  6.9  62  8.4  12  9 4 7.6  

Oct  26.8  18.9  11.5  61  9.7  8 12  6 24.8  

Nov  27.5  20.6  14.4  68  9.3  5 13  11  76.9  

Dic  27.5  21.1  15.0  75  8 0.9  16  16  157.1  
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San Juan  

        

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  34.6  27.0  19.4  48  14.1  13  2 4 15.3  

Feb  33.4  25.7  18.5  51  12.3  10  2 4 18.4  

Mar  30.0  22.4  15.8  57  11  14  5 3 11.4  

Abr  25.6  17.5  11.0  60  9 16  2 1 1.9  

May  20.8  12.2  5.4  62  8.2  12  3 1 4.6  

Jun  16.4  7.8  1.1  65  7.4  12  4 0.6  1.3  

Jul  16.3  7.8  1.1  63  8.7  15  4 2 7.2  

Ago  19.8  10.8  3.3  52  10.2  15  3 1 3.0  

Sep  22.5  14.0  6.3  49  12.1  15  5 3 7.0  

Oct  28.0  19.7  11.3  43  15 .2  17  2 1 4.7  

Nov  31.8  23.5  14.9  41  16.5  15  2 2 5.9  

Dic  34.3  26.4  18.3  43  15.9  13  2 3 11.6  

          
San Luis  

        

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Ciel o claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  31.2  24.4  17.7  56  15.6  12  4 11  113.9  

Feb  30.3  23.4  17.1  57  15.7  10  3 9 102.1  

Mar  27.2  20.3  14.6  64  15  12  5 7 94.1  

Abr  23.6  16.6  11.1  66  13  12  5 5 39.7  

May  20.0  12.9  7.3  63  12.9  9 6 3 18.5  

Jun  16. 9 9.6  3.8  62  12.6  9 8 2 7.0  

Jul  16.7  9.2  3.4  62  13.5  10  6 3 20.9  

Ago  19.5  11.9  5.8  53  16.1  12  5 2 7.6  

Sep  21.3  14.0  7.6  51  17.2  12  7 5 26.1  

Oct  25.8  18.9  12.3  49  19.7  11  5 5 32.0  

Nov  28.5  21.6  15.0  49  20.8  12  4 8 79.3  

Dic  30.8  23.9  17.0  52  18.4  10  4 10  86.6  

          Río Gallegos  

       

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  20.1  14.1  8.1  53  32.9  0.6  16  11  34.6  

Feb  20.1  13.6  7.8  56  32.4  0.8  11  8 21.7  

Mar  17.3  11.1  5.7  61  29.3  2 9 6 23.2  

Abr  12.9  7.6  3.2  69  27  3 10  8 29.4  

May  8.2  4.2  0.7  78  22.3  5 11  11  37.5  

Jun  5.0  1.8  -1.2  71  22.8  6 9 7 21.5  

Jul  4.6  1.2  -1.9  79  23.3  7 8 7 19.3  

Ago  7.4  3.3  0.1  74 27.3  6 8 5 11.3  

Sep  11.6  5.8  1.3  66  28.7  5 7 6 11.3  

Oct  14.9  8.8  3.1  59  31  2 10  8 22.3  

Nov  17.8  11.7  5.7  52  36.5  1 10  8 19.5  

Dic  19.4  13.3  7.1  51  36.8  0.3  15  9 22.6  
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Santa Fé  

        

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de día s con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  

Cielo 

claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  32.7  26.3  20.7  74  12.4  12  4 7 106.0  

Feb  30.7  24.8  20.0  79  12.1  11  6 7 132.1  

Mar  28.4  22.7  18.3  82  11.5  13  6 9 138.6  

Abr  24.4  18. 8 14.8  85  10.1  10  7 7 96.1  

May  21.3  15.7  11.4  85  13.4  10  7 5 61.6  

Jun  17.3  11.8  7.7  86  11.6  11  9 3 24.3  

Jul  17.1  11.7  7.6  85  15.4  13  9 3 29.8  

Ago  19.5  13.9  9.4  82  16.3  12  8 3 29.6  

Sep  21.3  15.5  10.5  79  17.6  13  6 5 59.9  

Oct  25.5  19.5  14.3  77  16.7  12  5 7 100.8  

Nov  28.1  22.3  17.2  77  15.9  13  6 7 107.0  

Dic  30.8  24.6  19.2  75  12.9  13  4 8 104.6  

          Santiago del Estero  

      

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/ h)  

Cielo 

claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  33.9  26.9  20.4  69  8.7  8 8 11  136.3  

Feb  32.6  25.7  19.9  71  8.1  7 7 9 80.8  

Mar  30.1  23.6  18.0  75  7.8  8 11  10  78.2  

Abr  26.1  20.0  14.6  79  6.9  7 13  8 33.5  

May  23.2  16.3  10.5  75  7.3  9 10  5 18.3  

Jun  19.7  12.3  6.3  74  5.6  10  10  3 6.6  

Jul  20.5  12.4  5.6  68  7.9  15  9 3 5.6  

Ago  24.0  15.4  7.6  58  8.6  15  8 2 2.4  

Sep  26.0  18.1  10.0  54  11.3  13  8 3 13.6  

Oct  30.7  22.7  15.0  55  12.2  12  8 5 34.2  

Nov  31.7  24.6  17.6  63  11.6  9 9 8 63.7  

Dic  33.8  26.7  20.1  64  10.3  8 7 8 120.1  

          Ushuaia  

        

Mes  

Temperatura (°C)  

Humedad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  

Cielo 

claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  15.0  10.3  5.7  79  16.8  0 23 13  30.7  

Feb  14.1  9.5  5.2  79  16.9  0 19  13  33.2  

Mar  12.4  7.6  3.5  81  13.6  0.6  17  14  47.8  

Abr  9.8  5.7  2.1  83  10.9  1 16  12  49.7  

May  6.3  3.1  0.1  83  8.2  2 14  11  54.5  

Jun  4.6  1.7  -1.3  82  10.2  2 15  12  54.7  

Jul  4.5  1.6  -1.4  84  10.8  1 13  12  46.2  

Ago  6.1  2.4  -1.0  83  11.4  2 15  11  60.7  

Sep  8.8  4.3  0.5  79  13.3  2 15  13  39.5  

Oct  11.1  6.5  2.3  75  15.4  0.5  18  12  34.6  

Nov  12.9  8.3  3.9  74  17.4  0.1  19  12  35.4  

Dic  13.4(1)  9.1(1)  4.9(1)  74(1)  18(1)  0.3(1)  22(1)  11(1)  41.0(1)  
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Tucumán  

        

Mes  

Temperatura (°C)  

Hum edad 

relativa  

Viento 

medio  Número de días con  Precipitación  

Máxima 

media  

Media  Mínima 

media  (%)  (km/h)  Cielo claro  

Cielo 

cubierto  Precipitación  

mensual 

(mm)  

Ene  31.3  25.3  20.2  75  9.2  4 13  15  196.2  

Feb  30.2  24.2  19.2  77  9.5  2 11  12  158.1  

Mar  27.7  22.2  18.0  83  7.4  5 15  14  161.0  

Abr  24.4  19.1  15.1  84  6.2  4 15  10  67.2  

May  21.2  15.5  11.0  81  5.8  8 13  6 14.7  

Jun  18.2  12.2  7.6  80  5.8  9 12  5 14.0  

Jul  19.1  12.1  6.8  74  6.6  12  10  4 11.4  

Ago  22.5  14.7  8.6  66  7.6  12  9 3 12.4  

Sep  24.5  17.1  10.6  63  9.1  11  10  4 13.3  

Oct  29.0  21.6  15.1  62  9.4  9 11  6 47.8  

Nov  29.6  23.2  17.5  70  9.5  5 12  12  69.8  

Dic  30.6  24.9  19.4  73  9 4 11  12  200.4  
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DIAGRAMA PSICOMÉTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




